

























































































Adjon meg egy hitelesité jelszot (minimum 6
karakter) az eszkézhéz (WFCOT modulhoz) A jelszd
megaddsa kotelezé!

Nincs elfelejtett jelszd visszadllitdsi eliaras ezért ifja
le és érizze meg a megadott eszkdznevet és a
hozzétarto
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Megjegyzés: A WFCO01 modul telies alaphelyzetbe
dllitdsa  utdn el kell végezni az eszkéz  Ujbodli
konfigurdcidjat.
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Kezel6 szervek és visszajelz6k
a WFCO01 modulon

Leirds

PIROS:

WiFi csatlakozas dllapota

OFF:

4 | tarsitva WiFi halézathoz

VILLOG (gyorsan):

nincs WiFi haldzathoz csatlakoztatva vagy, ( LED 6 egyUt
villog gyorsan) aktivalt a hotspot.

SARGA:

WiFi adat

VILLOG:

WiFi adatforgalom alatt

Z0LD:

TCP (internet) kapcsolat

ON:

internet kapcsolat aktiv

6 | viog (gyorsan):

nincs érvényes IP cim vagy érvényes konfigurdcié
VILLOG (lassan):

érvényes IP cim (normdlis WiFi mUkodés) vagy (LED 4
egyUtt gyorsan villog) Hotspot aktivalt

Leirds

R | “Reset” gomb

Sdrga:

OTM (kazdn) csatlakozds dllapota

OFF:

A kommunikacié hidgnya a kazénnal vagy nyitott
kontaktus

ON:

1| szabdlyos kommunikdcié a kazénnal

VILLOG: (gyorsan fél mésodpercenként):

kommunikdciés hiba a kazdn vagy atdvirdnyitd
(termosztat) kozott

VILLOG (lassan 2 mdsodpercenként):

Folyamatban Iévé kérés a kazdn felé (a WFCO1 modultdl
vagya termosztatol).

PIROS:

WiFi vezérlés

ON:

7 WFC aktiv (A kazdn paraméterei a okostelefonrdl vannak
bedllitva ideiglenesen)

OFF:

A kazdn paraméterei a tavvezérlé/termosztat alapjdn

vannak bedllitva.

SARGA:

QTS (tavirdnyitd/termosztat) csatlakozdsi dllapota
OFF:

nincs csatlakozds (nyitott kontakt)

2 |ON:

szabdlyos kommunikdcié a tavirdnyitéval

VILLOG (gyorsan fél masodpercenként):
kommunikdcids hiba a kazdn és a tavirdnyitéd kézott
VILLOG (lassan 2 mdsodparcenként):

OTS kontakt zért (nem elvart ennél az alkalmazasnal)

zOLD:

WFCO1 modul dllapota

3 OFF:

normdl mikodés

VILLOG (gyorsan):
Alphelyzetbe allas folyamatban

Rendszer vezérlés

Fontos: Az alapértelmezett és f6 vezérld eszkdze a
re4ndszernek mindig a taviranyité/termosztat és nem
az okostelefon az alkalmazassal.

Az aplikdcién keresztil t6rténd bedllitdsok mindig
iddzitett (ideiglenes) bedllitdsok. A rendszer mindig
visszatér a  tdvirdnyité  dltal meghatdrozott
bedllitdsokhoz az aktivizdcidés idS letelte utdn. Az
aktivizdcié és az id8zités barmikor megvdltoztathaté:
lasd részletesen az “eszkd aktivizdcidja és idbzitése

fejezetben.

Az alkalmazds inditdsa és

informaciok

. Az alkalmazds induldséndl mutatjia a rendszer
aktudlis dllapotdt (vagy az legutdbbi rendszer
dllapotdt, ha tobb WFCO1 modul van
csatlakoztatva.)

. A kUlbnbdzd rendszerértékek lathatoak és
bedllithaték, mint példdaul a szobahdémérséklet
értéke.

. Ha képernyé Ures (az adatok nem lathatok) az azt
jelenti, hogy egy mdsik okostelefonhoz
csatlakozott a WFCO1 modul. Kis id6 elteltével
megjelenik ilyenkor a “mdr haszndlt eszkéz
“Ozenet.

. Az alkalmazds haszndlata egyszer(, és értelem
szer(. A f6 szimbdlumok/ gombok funkcidjat az
aldbbiakban ismertetjuk.
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Kezdé lap bezdrt legérdild menivel

X
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Az eszkdz nem aktiv

@
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Eszkozok

Példa a nyitott oldalsé menire

Hdarom f6 funkcidé vagy menu taldlhatd

Szimbdélum | Leirds

Féaoldal (rendszer és a kapcsolodd
egységek dllapota

Kazan (A kazdn hoémérsékleti  és
egyébb informdcidinak megijelenitése

Eszk6z0k (megjeleniti a WFCO1 modul
dllapotdt  vagy vdlaszthatd  masik
elérhetd eszkdz)

MmO

Tovabbi kezel6 szervek/visszajelzbk

Szimbdlum | Leirds

Eszkéz bekapcsolé/kikapcsold
gombja

Amikor az eszkdz be van kapcsolva az
alkalmazasrol parancsokat

Pag

Szimbdélum | Leirds

Q) kUldhetUnk az okostelefonrél a WFCO1

modulnak. Amikor az eszkdz nem

@ elérhetd statuszO az alkalmazdsban a

tobbi okostelefon szdmdra sem lesz

elérheté amelyek késébb

csatlakozndnak amit az Ures képemyd
jelez.

@ Internet

Jelzi hogy az aplikacié csatlakoztatva
van a WFCO1 modulhoz az internet
dltal. (Az otthoni WiFi hdlézat amihez a
WFCO1 modul csatlakozik nem éri el az
okostelefont)

WiFi
N

Jelzi hogy az aplikacié csatlakozott a
WFCO01 modulhoz az othono WiFi
hdlézaton kereszttl.

Bekapcsolds és az eszkéz
bekapcsoldsdnak idSzitése
Aktivdlds
Klikkelj az (I)gombrcx kévesd a menU opcidit:
Eszkoz aktivacios
beallitas

v Aktiv eszkoz id6zit6

Vdélaszd aktivizécié tipusat és klikkelj a pipa jelre V:

. “Eszk6éz engedélyezése’: lehetdvé teszi az eszkdz
aktivalésanak ideiglenes ellendrzését.
Figyelem: az APP bezdrasakor az eszkéz le lesz
filtva

. "Active device timing” (eszkdéz aktivitdsanak
idézitése) 30 perc és 124 ora 30 perc kozotti
intervalumban engedi a bedlitdst 30 perces
lépésekkel +/-:

© o030 @

Az idGzités médositdsa vagy az eszkéz

kikapcsoldsa
Kikapcsolni az eszkdzt vagy maodositani az iddzitést,

klikkelni kell a © gombra; akdvetkezd opcidk nyilnak:
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Eszkoz aktivacios
beallitas

v Aktiv eszkéz id6zits

Vdlaszd aktivizacié tipusat és klikkelj a pipa jelre a2 :

. "Enable device” (nem elérhetd eszkdz) bedllitds
minden mds bedllitds nélkll 24  orés
alapértelmezett idét jeleent attél a pontdl
szdmitva amikor a parancsot kiadtuk.

. "Cancel timing” ( idézités torlése) A rendszert
azonnal a taviranyitéd bedllitasait alkalmazza
. "Active device timing” (eszkdéz aktivitadsanak

idézitése) Uj iddzitési bedllitasok adhatdk meg az
aktudlis idépontdl kezdédben.

© o030 @
[ x ]

|
Az aktiv idé végén a © szimbolum o-rc valt.

Riasztasok

Kazdn riasztdsok

Ha a rendszer a WFCO1 modul az alkalmazds és a
tavirdnyité mokodik, az alkalmazds oldalsé legdrdild
mendjében megjelenhet egy!!! Szimbdlum. Raklikkelve
taldlhatunk egy “ E..." hibakddot egyorvid leirdssal és
néhdny utasitdssal.

[

E004 Alacsony nyomés a
hidraulikus rendszerben.
Ellenrizd a lehetséges
szivérgsokat a kazanban,
illetve az egész fitési
rendszerben (pl.: radiatoroknal).

A kazdn kézikdnyvében taldlhatd a lehetséges
hibakéd lista részletesebb leirdsokkel és utasitasokkal.

Javasoljuk olvassa el figyelmesen és hivja a szakszervizt
amennyiben a felmertlé probléma nem megoldhato
a felhasznalénak ajanlott eliérasok valamelyikével.

Megjegyzés: Mint minden eszkéz Uzemzavara
esetében a hibakéd csak egy lehetséges okot jelez, a
pontos okok kivizsgdldsdhoz és a probléma
elhdritdsdhoz szakember szikséges.

A Készletre vonatkozé riasztdsok:
E91- E94

A rendszer (WFCO1 modul-aplikacié-taviranyitd)
meghibdsoddsa esetén az aplikacié mutatni fogja a
& Szimbdélumot az oldal menUjében. Raklikkelve az
alabbi kédok egyike lathatd egy rovid leirdssal és
néhdny utasitdssal.

E91 Ez a riasztds kulénbozé okokbdl jelenhet meg az
aplikacidban. Meg kell nézni a kazan kijelzéjét és
leolvasni a megjelené hibakédot:

. Ha az E91 hibakdd a kazdn kijelzéjén is megjelenik,
akkor az a kazdn hibdjat jelzi, tovdbbi
utasitdsokért a kézikényvét kell haszndini.

. Ha a E 91-es hibakdd nem jelenik meg a kazdn
kijelzéjén akkor valdszinileg gond van a WFCO1
modul és a tavirdnyité kozotti kapcsolatban
(szakadds, elektromos zaj) Szakadds esetén a
taviranyito kijelzéje kikapcsaol.

E 94 Ezt hibakdd is kUldnb6z6 okokbdl jelenhet meg az
aplikaciéban. Meg kell nézni a kazdan kijelzéjét és
leolvasni a megjelend hibakédot:

Ha a E 94-es hibakdéd nem jelenik meg a kazdn
kijelzéjén akkor valdszinGleg gond van a WFC01 modul
és a tavirdnyitdé kozotti kapcsolatban  (szakadds,
elektromos zaj) Szakadds esetén a taviranyito kijelzéje
kikapcsaol.

Pag_ 34|36



Jegyzet
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BSG Caldaie a Gas S.p.a.
33170 PORDENONE (ltaly)
Via Pravolton, 1/b (ltaly)
www.biasi.it
www.saviocaldaie.it
Tel. (+39) 0434238311
Fax. (+39) 0434238312
Assistenza tecnica
+39 0434.238387
www.biasi.it/assistenza

www.saviocaldaie.it/assistenza

TRADE S.A.
Sor Angela de la Cruz, 30
28020 Madrid
Tel.: +34 91 571 0654
Fax: +34 91 571 3754
e-mail: tradesa@tradesa.com
www.tfradesa.com

BSG Hungaria KFT
1074 Budapest Huszdr utca 6
Office +36 0617692616

www.biasigroup.hu
www.facebook.com/biasihungaria
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